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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Глава сформирована на основе замечаний к проекту схемы теплоснаб-

жения муниципального образования «Городской округ город Южно-Сахалинск» на пе-

риод до 2033 года (актуализация на 2021 год), размещенному в соответствии с «Требова-

ниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными по-

становлением Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-

рядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 (со всеми дополнениями и изменени-

ями), на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской 

округ город Южно-Сахалинск» по адресу: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3436. 

Проект был размещен на официальном сайте администрации муниципального об-

разования «Городской округ город Южно-Сахалинск»  5 июня  2020 года. Срок заверше-

ния сбора замечаний установлен до 26 июня 2020 года.  

До даты проведения публичных слушаний поступило 9 письма с замечаниями и 

предложениями к проекту схемы теплоснабжения. Указанные письма приведены в При-

ложении «Перечень поступивших замечаний и предложений» к настоящей книге.  

Краткий анализ поступивших замечаний приведен в таблице 1.1. 

 

 

 

 

 

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3436
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Таблица 1.1 - Краткий анализ поступивших замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения  

№ 
п/п 

Наименование органи-
зации 

Реквизиты письма 

Общее коли-
чество заме-
чаний (пред-

ложений) 

Результат рассмотрения  
замечаний (предложений) 

1 АО «СКК»  от 08.05.2020 №12-2388 45 
Принято 37, прокомментиро-

вано 8 

2 АО «СКК» от 18.05.2020 №12-2522 4 
Принято 4, прокомментиро-

вано 1 

3 ПАО «Сахалинэнерго» от 18.05.2020 №С/Э-1-19-796 12 
Принято 10, прокомментиро-

вано 2 

4 ДАиГС от 04.06.2020 №Слз-25929 8 
Принято 2, прокомментиро-

вано 6 

5 ДАиГС от 04.06.2020 №Слз-22132 2 
Принято 1, прокомментиро-

вано 1 

6 АО «СКК» от 16.06.2020 №12-3258 26 
Принято 24, прокомментиро-

вано 2 

7 ПАО «Сахалинэнерго» от 17.06.2020 №С/Э-1-19-1030 12 
Принято 8, прокомментиро-

вано 4 

8 ДАиГС от 05.06.2020 №681-026/010 1 
Принято 1, прокомментиро-

вано 1 

9 АО «СКК» от 19.06.2020 №12-3355 5 
Принято 4, прокомментиро-

вано 1 

 ВСЕГО  115 
Принято 93, прокомменти-

ровано 25 
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Представленные замечания и предложения, принятые решения по итогам рассмот-

рения, а также необходимые обоснования и комментарии по каждому замечанию пред-

ставлены в разделе 2. 

Большинство представленных замечаний не повлияли на обоснованность решений, 

предложенных в представленном проекте схемы теплоснабжения. При этом принятие 

(учет) ряда замечаний потребовало внесения изменений в проект схемы теплоснабжения 

и Обосновывающие материалы к нему. Изменения по всем принятым замечаниям и пред-

ложениям внесены в проект схемы теплоснабжения и в соответствующие главы Обосно-

вывающих материалов. 
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2 СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ЗАМЕЧАНИЙ (ПРЕДЛОЖЕНИЙ) И 

ОТВЕТОВ НА ЗАМЕЧАНИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

Все полученные замечания и предложения сведены в таблицы 2.1 – 2.7. 

В соответствующих столбцах таблицы приводятся решение (принимается или не 

принимается замечание (предложение)) и комментарии к принятому решению.  
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Таблица 2.1 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму АО «СКК» от 08.05.2020 №12-

2388 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответ на замечания 

Замечания к Главе 1 

1 
В приложениях №2 и 3 Главы 1 используется нумерация тепловых камер и узлов по ИГС «Теплограф», в 
приложении №4 уже используется скорректированный вариант ZuluGIS, переданный в составе исходных дан-
ных. Необходимо привести всю нумерацию к виду ZuluGIS.  

 Приложение 3 принято 

2 
По тексту необходимо исправить наименование ОАО «СКК» на АО «СКК» в части, относящейся к данным 
после 2015 года.  

Поправлено по тексту 

3 
Стр 35. Котельная №28, обозначенная по тексту как котельная ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая 
больница» также находится в аренде АО «СКК». Необходимо исправить наименование. 

Поправлено по тексту 

4 

Стр 37. Текст: Теплоноситель первого контура Ю-СТЭЦ-1 по присоединенным магистральным тепловым се-
тям транспортирует тепло к групповым (центральным) тепловым пунктам, где происходит трансформация 
теплоты с расчетных параметров температуры первого контура до температуры 95/70°С и осуществляется 
подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды). Теплоноситель первого контура 
Ю-СТЭЦ-1 по присоединенным магистральным тепловым сетям транспортирует тепло к групповым (цен-
тральным) тепловым пунктам, где осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производ-
ство горячей воды), в нескольких ЦТП (12, 13, 13а, 14) происходит трансформация теплоты с расчетных па-
раметров температуры первого контура до температуры 95/70°С. 

Поправлено в соответствии с предлагаемым текстом 

5 
Стр 41.  Схема теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» была разработана в 2011 году 
ОАО «ВТИ», актуализация схемы теплоснабжения была выполнена в 2019 году ООО ИЦ "КалидусСити" и 
утверждена постановлением Администрации города Южно-Сахалинск от 25.07.2019 № 2195-па. 

Замечание принимается. Внесены соответствующие изменения. 

6 
Стр 45. Первый абзац. «Строительство новых энергетических мощностей на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 нача-
лось только в 2011 году после подтверждения ОАО «Газпромом» возможности поставки необходимого коли-
чества природного гази, и …» 

Замечание принимается. Опечатка исправлена. 

7 

Стр. 61-67. Указать ссылку на документ, в котором указано, что диспетчер имеет право изменить температуру 
в подающем трубопроводе при резком изменении Тнв на 8⁰С. Обоснование выбора температурного графика 
ТЭЦ-1 необходимо базировать на текущем гидравлическом режиме работы сетей, необходимости обеспече-
ния гидравлической устойчивости и фактической тепловой нагрузки потребителей, малого числа регулируе-
мых по нагрузке тепловых пунктов и, как правило, зависимой элеваторной схеме присоединения тепловых 
пунктов. Указать корректное обоснование ограничение температуры теплоносителя (испытания на расчётную 
температуру теплоносителя не проводились). Указать источник термина «горячеводная» тепловая нагрузка 
или переформулировать текст. На стр. 63 исправить опечатку «тепа». 

 Утверждение: "диспетчер имеет право изменить температуру в 
подающем трубопроводе при резком изменении Тнв на 8⁰С" уда-
лено из текста. Обоснование температурных графиков предо-
ставлено на стр. 67-70. Термин "горячеводная" в тексте не найден. 
В отчете есть понятия: нагрузка в горячей воде и в паре. Опечатка 
исправлена. 

8 

п. 3.2 Тепловые сети АО «СКК». Стр 136.  В зоне обслуживания предприятия в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на конец 2019 года находится масштабный теплосетевой комплекс с протяженностью тепловых 
сетей около 310 км в двухтрубном исчислении (без тепловых сетей Ю-С ГРЭС), 7 центральных тепловых 
пунктов, 15 насосных станций и 17 котельных. На стр. 166 посчитали 14 шт, включая еще непринятую ПНС 
Асахикава. Упоминание сетей ГРЭС необходимо исключить по всему тексту документа. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)  
ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 64401.ОМ-ПСТ.017.000 11 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответ на замечания 

9 
Стр 140. Таблица 3.4. В разделе «Муниципальных сетей» указаны ответвления от теплотрасс ПАО «Саха-
линэнерго» к потребителям? Теплотрасса №XIII отсутствует среди сетей, эксплуатируемых АО «СКК».    

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

10 
Стр 149. Рис. 3.12. В исходных материалах была передана утвержденная принципиальная схема ТС от ТЭЦ 
от 17.09.19. Размещена схема 2018 года. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

11 Стр 150. Рис. 3.13. Размещена схема 2012 года. Высылаем актуализированный вариант подобной схемы. 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

12 

Стр 166. Все ЦТП обеспечивают горячее водоснабжение потребителей по закрытой схеме. По безэлеватор-
ной схеме запроектированы и работают абоненты от ЦТП 14,13,12,13-А Мкр. Температурный график 105-70 
°C 95-70 °C. В жилых домах 11, 9, 12-а мкр. установлены элеваторные узлы и температурным графиком по 
проекту 130/70 110/70 °C.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

13 
Стр 168-171. Насосное оборудование представлено в объеме исходных данных на схемах станций, неверно 
указаны РК, НС-2, НС-4, НСС-3. Аналогично по ЦТП в таблице 3.13. Для корректировки направляем сводный 
перечень по состоянию на 01.01.2020 г.   

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

14 
Стр 173-193. Представлены схемы ЦТП и насосных станций по состоянию на 2016-2018 год. Большинство из 
них было скорректировано в декабре 2019 г, схемы представлены в исходных данных от 13.03.2020.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

15 

Стр 194-195. Температурные графики не соответствуют указанным ранее на стр. 61-67. Восемнадцатый 
(XVIII) вывод до РК используется как транзитный теплопровод для передачи тепла от Ю-СТЭЦ-1 к РК и НС-2. 
Отводы от этой тепломагистрали и присоединения потребителей к ней отсутствуют. Ответвления на потре-
бителей отсутствуют только на участке теплосети от ТЭЦ-1 до РК. 

Этот абзац вставлен согласно действующего договора №1291-
18114 поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с 
коллекторов Ю-СТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго». Остальное по-
правлено 

16 
Стр 194.  Текст «Компенсация температурных напряжений в теплопроводах тепловых сетей выполнена в ос-
новном за счет использования П, Z, Т – образных компенсаторов и сальниковых компенсаторов».  Необхо-
димо уточнить конструкцию Т-образного компенсатора. 

Замечание принимается. Исправлена опечатка Т на Г 

17 
Стр 220. Таблица 3.21 – Необходимо разместить график проведения гидравлических испытаний тепловых 
сетей за 2019 г. Скан прилагаем. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

18 

Стр 220. Абзац «Также согласно требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энерго-устано-
вок» один раз в пять лет проводятся испытания тепловых сетей на тепловые потери. Результаты испытаний 
используются для определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя. согласно». Необходимо удалить несвязанное с текстом слово. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

19 
Стр 221 и по всей документации необходимо указать номера котельных: № 15 для котельной пл. р-на Ново-
Александровск, №26 для котельной по ул. Науки пл. р-на Ново-Александровск и т.д.     

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

20 

Стр 222. Согласно инвестиционной программе АО «СКК», утвержденной приказом №3.10-78-П от 30.10.2018, 
потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям составили за 2017 год 24,4%. 
Данные за 2018 г, с приказом приказ №3.10-39-П от 20.11.2019 (О внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области). потери теп-
ловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям составили за 2018 год 23,57%. Приказ был 
в исходных данных. Прилагаем повторно. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

21 Стр. 241. Таблица 3.28 – Уровень автоматизации насосных станций. Отсутствует станция НС-1 в списке.  
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  НС-2: 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 
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·        указано назначение «Повышение давления в подающей и обратной линиях, изменение температурного 
режима, регулирование расхода теплоносителя». В насосной установлены насосы ПН (назначение – смеше-
ние, изменение температурного режима) и ОН (назначение – повышение давления в обратной линии),  также 
производится регулирование расхода, но повышения давления в подающей линии на станции не осуществ-
ляется.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  
·        Указан температурный график 138/70, но в книге 1 график от ТЭЦ-1 до НС-2 по теплотрассе XVIII 
2Ду1000 предлагался со срезкой 120/70 (стр. 68).  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  НС-4: 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  

·        указано назначение «Повышение давления в подающей и обратной линиях, изменение температурного 
режима, регулирование расхода теплоносителя». В насосной установлены насосы ОН (назначение – повы-
шение давления в обратной линии),  также производится регулирование расхода, но повышения давления в 
подающей линии или изменение температурного режима на станции не осуществляется.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  
·        Указан температурный график 120/70, но в книге 1 содержится темп. графики 110/70 для теплотрасс 
после станций с регулированием температурного режима (НС-2, сетевая станция РК), стр 195. Необходимо 
исправить на 110/70.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  НС-6: 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  

·        указано назначение «Повышение давления в подающей и обратной линиях, изменение температурного 
режима, регулирование расхода теплоносителя». В насосной установлены насосы ОН (назначение – повы-
шение давления в обратной линии),  также возможно регулирование расхода, но повышения давления в по-
дающей линии или изменение температурного режима на станции не осуществляется.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  НС-3: 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

  

·        указано назначение «Повышение давления в подающей и обратной линиях, изменение температурного 
режима, регулирование расхода теплоносителя». В насосной установлены насосы ПН (назначение - повыше-
ние давления в подающей линии), но повышения давления в обратной линии или изменения температурного 
режима, расхода на станции не осуществляется.  

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

22 
Стр. 309-310. Таблица 6.3 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных АО 
«СКК» в 2018 году по фактической тепловой нагрузке, Гкал/ч. Не учтены данные режимно-наладочных испы-
таний 2017 г. по кот. №15. 

Замечание не принимается. Режимные карты котлов за 2017 год 
присланы, но в картах не понятна тепловая производительность 
котлов из-за путаницы в размерности. Просьба указать конкрет-
ную цифру где видите ошибку. 

23 Стр. 361. Ошибки в названиях таблиц п 9.5. 
Замечание принимается. Внесены необходимые изменения в тек-
сте документа. 

24 
Стр. 400. На котельных №№ 11 и 16 АО «СКК» на 2019 год наблюдается дефицит установленной тепловой 
мощности по договорной нагрузке. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

25 
Глава 1 стр.73- учёт отпуска тепла от ТЭЦ-1 указать согласно условий договора на покупку тепла от ТЭЦ-1 (в 
схеме указано неверно). Привести фактические за 2019 год данные по приборному учёту (отпуск тепла от 
ТЭЦ по ПУ в главном корпусе, хознужды ТЭЦ). 

Замечание принимается частично, в отчет добавлена информа-
ции в объеме предоставленных данных 
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26 
Глава 1 стр.270 – приложить расчёт эффективного радиуса теплоснабжения с применёнными исходными 
данными. 

Замечание не принимается. Методика расчета изложена в раз-
деле 4 главы 1. Исходные данные при необходимости можно 
найти в соответствующих разделах Главы 1 (P1/P2, температур-
ные графики, присоединенную нагрузку и т. д.). 

27 Глава Глава 1 стр.279 – на XIX и XX теплотрассах указывается нагрузка жилфонда, которого там нет. 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

28 Глава 1 стр.287 – указать обоснование расчета максимальной нагрузки на -24ºС, а не на -22ºС. 
Замечание не принимается. Расчет нагрузки проведен как на  -
24ºС, так и  на -22ºС 

29 Глава 1 стр.288 – необходимо применить фактические данные за 2019 год. Замечание принимается, внесены соответствующие изменения. 

30 Глава 1 стр.304 – указать каким образом рассчитана мощность на потери. 
Замечание не принимается Потребная мощность для собствен-
ных нужд не рассчитывался, а принимался по данным ТЭЦ. Часо-
вые потери при транспорте тепла рассчитаны в разделе 2. 

31 
Глава 1 стр.368 – какие данные приведены в табл.10.1 – фактические или плановые? Необходимо дополнить 
данными за 2019 год. 

Замечание не принимается. Данные приведены из Финансовой 
отчетности. Финансовая отчетность на официальном сайте ПАО 
"Сахалинэнерго" представлена только на 2018 год. В исходных 
данных Информация об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности на 2019 год не предоставлена. 

32 Глава 1. стр.381 – Привести данные за 2019год. 
Замечание не принимается. Данные приведены: В таблице 11.1 
ретроспективный анализ, в таблице 11.2 долгосрочные тарифы, в 
таблице  11.3 представлены утвержденные за 2019 и 2020 годы 

33 
В разделе по СН: п. 2.2.3 в названии -  Годовые затраты на собственные нужды… за 2012-2019 годы, указы-
ваются данные  за период 2015-2019г. Неверно указаны собственные нужды за 2018-2019гг. (направляем 
дополнительно). 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

34 Разбивка по сетям указана некорректно. Направляем ТЕП-1 за 2019 год. 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

35 В таблице по статистическим данным отсутствуют показатели 2018 года. 
Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

Глава 1 Приложение 4 

36 

Приложение 4. Таблица 2.2 - Расчетная гидравлическая таблица от Ю-СТЭЦ 1 Ду800 до потребителя «ул. 
Гайдука 47» Расход на участке подающего трубопровода от ТЭЦ до НС-6, от 11ТК-5 до 11ТК-НС-6 указан 164 
т/ч ,потом увеличивается до 496 т/ч. На данном участке один подающий трубопровод и 2 обратных, расход по 
подаче не меняется и остается в пределах 496 т/ч. Как и на участке от НС-6 до 11Уз-Б также нет ответвлений 
и расход остается в пределах объемов на входе в НС-6. Станция НС-6 повысительная, с насосами на обрат-
ном трубопроводе.  

 Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты. 

37 
Приложение 4. Стр. 40-45. Расчет от Ю-СТЭЦ 1 ДУ800  до потребителя «ул. Украинская 73». Не учтена работа 
КРП №4 и снижение давления в подающем трубопроводе на КРП до обеспечения расп. напора на потреби-
теле «ул. Украинская, 73» на уровне Н= 70/46.  

Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты. 

38 
Приложение 4. Стр 51-88. Не учтены фактические параметры на вводе НС-4 (отсутствие заявленного пере-
пада давлений), данные указаны в режимных картах, см. режим №3.  

 Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)  
ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 64401.ОМ-ПСТ.017.000 14 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответ на замечания 

39 Приложение 4. Стр. 92. Узел 16ТК ЧИ-СЛО необходимо заменить на обозначение 16ИП-3. 
Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты. 

40 
Приложение 4. Стр. 95-101. На участке от РК до конечного потребителя учтена работа ПНС «Асахикава» точка 
РД). Режимная карта работы станции приведена в исходных данных, необходимо скорректировать давления 
на входе и выходе.   

 Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты. 

41 

Приложение 4. Стр. 102. Необходимо дополнить строку: «Проведенный расчет показывает, что величина рас-
полагаемого напора на конечном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабже-
ния, но резерв пропускной способности отсутствует». В соответствии с приведенным гидравлическим расче-
том и пьезометрическим графиком, перепад на конечном потребителе не превышает сопротивления системы 
отопления.  

 Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты. 

42 

В целях подготовки информации для актуализации схемы теплоснабжения МО ГО г. Южно-Сахалинск на 
2021г по пунктам ведения ОСД, просим внести соответствующие изменения по следующим пунктам: 1. Таб-
лица 2.21 – поадресный список котельных АО «СКК» пункт 2.2. в разделе описания подключенных абонентов 
количество жилых домов по источникам не соответствует ранее сформированной и согласованной информа-
ции. Актуализированная информация по МКЖД, подключенным к источникам теплоснабжения находится в 
файле «Свод МКЖД МО ГО г. Южно-Сахалинск, с разбивкой по источникам.xlsx» 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

43 
Таблицы 3.26 и 3.27 необходимо актуализировать. Актуализированная информация расположена в файле 
«ПРИБОРЫ  2019-2020.xlsx». 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 

44 

По пункту 5.5 внести соответствующие изменения по тексту и дополнить таблицами: - Приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.06.2013 N 18 (ред. от 30.09.2019) 
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и не-
жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования городской 
округ "Город Южно-Сахалинск", села Восток муниципального образования Поронайский городской округ, при 
отсутствии приборов учета" с обязательным дополнением таблицы 5.2. по сниженным нормативам в т. ч. для 
МКД признанных аварийными. -  Таблица 5.3 не соответствуют нормативам, указанные в пункте 1 Приказа   
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.05.2013 N 14 (ред. 
от 30.07.2019) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или 
жилых домах города Южно-Сахалинска, сел Ключи, Новая Деревня, Санаторное, Синегорск, Березняки, Ста-
рорусское, Дальнее, Елочки, Лиственничное муниципального образования городской округ "Город Южно-Са-
халинск", при отсутствии приборов учета". Исключить пункт 2. Таблицы 5.3.  - Внести информацию по норма-
тивам потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД, согласно При-
каза Мин. ЖКХ Сахалинской области от 19.06.2017г №3.10-10-п. - Аналогично внести изменения по тексту и в 
таблицу 5.4 по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в соответ-
ствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 N 
3.10-40-п (ред. от 09.01.2020) "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на по-
догрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потреби-
телей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно-Сахалинска, сел Дальнее, 
Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районов Луговое, Ново-Александровск муниципального об-

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 
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№ замеча-
ния 

Замечания Ответ на замечания 

разования городской округ "Город Южно-Сахалинск", с обязательным дополнением таблицы 5.4. по снижен-
ным нормативам.  

45 
В связи с необходимостью приведение данных по структуре полезного отпуска к объему, переданному в РЭК 
Сахалинской области, прошу внести информацию в соответствии с актуальными данными. Файл «В РЭК на 
2021» прилагаем. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты 
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Таблица 2.2 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму АО «СКК» от 18.05.2020 №12-

2522 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

Замечания к Главе 2 

1 
Необходимо актуализировать информацию по жилым домам, с учетом не только снесенных в 2019 г, но и 
ранее отключенных. Реестр МКД на 01.05.2020 прилагаем. 

Замечание принимается, внесены изменения в отчетные доку-
менты. 

2 
Рост тепловой нагрузки в текущей и последующих книгах в зоне теплоснабжения ТЭЦ-1 необходимо указать 
с учетом согласованного с ПАО «Сахалинэнерго» плана покупки на 2021г., направленным в составе исходных 
данных (письмо АО «СКК» в ПАО «Сахалинэнерго» №5-1833 от 03.04.2020). 

Замечание для Главы 2 принимается частично. В упомянутом 
письме приводится величина объема покупки тепловой энергии с 
коллекторов ТЭЦ-1 за 2021г. В связи с тем, что в Главе 2 должен 
учитываться полезный отпуск ТЭ потребителям (за вычетом теп-
ловых потерь), использовались предоставленные данные из 
письма АО «СКК» №12-2388 от 08.05.2020г (приложение файл «В 
РЭК на 2021»). 

Замечания к Главе 5 

3 
В документе используется нумерация тепловых камер и узлов по ИГС «Теплограф», необходимо привести 
всю нумерацию к виду ZuluGIS, переданный в составе исходных данных. 

Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты 

4 

Стр. 36. На участке теплосети от 17Уз-11 (01-17-ТК-УЗ.11) до Уз1-Д (01-17-МКР00Д-УЗ.1) расход теплоноси-
теля достигает 82 т/ч, узел учета расположен в точке Уз1а-Д, прилагает архив показаний с 01.10.2019 до 
31.121.2019. Недогруженным является только участок от 17Уз-11 до Уз22-Д, основным диаметром 400 мм; 
участок от Уз22-Д до Уз1-Д диаметром 2Ду200 мм уже не обладает указанным резервом пропускной способ-
ности. Строительство новой котельной необходимо рассмотреть в связи с высокими потерями тепла при 
транспортировку теплоносителя с учетом значительной протяжённостью участка тепловой сети от 17Уз-11 до 
Уз1-Д, и  разнородностью диаметров участка. 

Замечание принимается. Внесены изменения в отчетные доку-
менты 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)  
ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 64401.ОМ-ПСТ.017.000 17 

Таблица 2.3 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму ПАО «Сахалинэнерго» от 

18.05.2020 №С/Э-1-19-796 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответ на замечания 

Замечания к Главе 1 

1 

Стр. 44. По тексту: «Установленная электрическая мощность станции по состоянию на 01.12.2018 составила 
455 МВт, установленная тепловая мощность – 783,5 Гкал/ч (без учета районной котельной, эксплуатируемой 
АО «СКК»)». Считаем необходимым привести информацию по состоянию на 01.01.2020, относительно 
01.12.2018 изменений не произошло. 

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

2 

Стр. 52. По тексту: «Паротурбинные установки станции достигнут индивидуальный ресурс работы в период с 
2021 по 2023 годы». Считаем необходимым в этом же абзаце указать ориентировочный предельный индиви-
дуальный ресурс из расчета максимум 3-х продлений (на 50 000 часов каждое). Таким образом, ТА-1 достиг-
нет предельного ресурса в 2032 году; ТА-1 в 2031 году; ТА-3 – в 2034 году.  

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

3 
Стр. 68. На рисунках 2.10 и 2.11 приводятся данные за отопительный период 2018 года. Считаем необходи-
мым актуализировать графики по факту прошедшего отопительного периода. Иначе данные графики полно-
стью идентичны имеющимся в действующей редакции схемы теплоснабжения. 

Замечание принимается. Внесены соответствующие изменения 

4 
Стр. 69. Почему температурный график по Ду-800 представлен только с учетом работающей районной ко-
тельной и не представлен для случая работы только Южно-Сахалинской ТЭЦ-1? Прошу представить в дан-
ной главе оба графика. 

Замечание не принимается (Глава-1 это глава анализа фактиче-
ского состояния). Все предоставленные температурные графики 
представлены в отчете 

5 
Стр. 71. Представлена информация о числе часов использования установленной мощности, которая не со-
ответствует отчетным данным ПАО «Сахалинэнерго». Прошу представить расчет данного показателя и ис-
пользуемые для расчета данные. Расчет ПАО «Сахалинэнерго» прилагается.  

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

6 
Стр. 72. По тексту указано, что районная котельная работает с декабря до первой половины марта. Фактиче-
ски на протяжении последних лет районная котельная включается в конце ноября и останавливается в конце 
марта. 

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

7 

Стр. 213. В разделе 3.2.5 представлены гидравлические режимы, неутвержденные главным инженером ОП 
«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1». В распоряжении ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» имеется дополнительное 
соглашение к договору на отпуск тепловой энергии от 25.12.2019, приложением к которому являются утвер-
жденные гидравлические режимы. Прошу при корректировке схемы теплоснабжения использовать данный 
документ (прилагается). 

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

8 
Стр. 272. В таблице 5.1 Показатель «Потребление тепловой энергии ЖКС города» по ТЭЦ + РК предлагаем 
разделить на две отдельные строки «ТЭЦ-1» и «РК» и динамику изменения потребления показать с 2014 
года. 

Замечание не принимается. По определению в таблице 5.1 пред-
ставлен полезный отпуск (т.е. потребления абонентами) тепла в 
зоне действия источников, а как определить чье тепло потребляет 
абонент? Отпуск тепла в сети раздельно от ТЭЦ и РК будут пред-
ставлены в главе 10 

9 
Стр. 279-282. В таблице 5.7 предлагаем указать суммарную тепловую нагрузку потребителей, подключенных 
в 2019 году. 

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

10 
Стр.282–285. В таблице 5.8 предлагаем указать суммарную скорректированную тепловую нагрузку потреби-
телей, отключенных в 2019 – 2020 годах. 

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 

11 
Стр. 399. Среди проблем организации качественного теплоснабжения города Южно-Сахалинска, в том числе 
отнесены следующие: необеспечение температурных режимов отпуска тепловой энергии; несогласованные 

Замечание принимается. Внесены изменения в документы 
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№ замеча-
ния 

Замечания Ответ на замечания 

температурные графики отпуска тепла. Что разработчики имели ввиду под данными проблемами? Прошу 
конкретизировать суть данных проблем для ПАО «Сахалинэнерго». 

12 
Стр. 368. В названии таблицы 10.1 допущена ошибка – информация за 2017 и 2018 годы, а не за 2016 и 2017 
годы. К тому же считаем необходимым в самой таблице актуализировать информацию и по итогам 2019 года. 

Замечание принимается частично. Внесены изменения в называ-
нии таблицы.  
В части актуализации на 2019 год, готовы актуализировать, при 
предоставлении соответствующей информации (на сайте органи-
зации она отсутствует). Готовы внести изменения, при предостав-
лении информации 
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Таблица 2.4 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму Департамента архитектуры 

и градостроительства от 04.06.2020 №Слз-25929 

№ замеча-
ния 

Замечания/предложения Ответы на замечания/предложения 

Глава 2 

1 

Страница 16, рисунок 2.1 — не верно отображена схема территориального деления муниципального обра-
зования городской округ «Город Южно-Сахалинск» на населенные пункты (основание — Приложение № 1 
к Решению Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4 (в редакции от 
30.01,2019, с изменениями от 26.11.2019) «Об утверждении генерального плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» (далее - Генеральный план). 

Принимается. 

2 
Страница 23, абзац 2 - указаны не все сельские населенные пункты (основание - Закон Сахалинской обла-
сти от 21.07.2004 № 524 (в редакции от 16.12.2019) «О границах и статусе муниципальных образований в 
Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 15.07.2004). 

Принимается. 

3 
Страница 23, абзац 3 - ссылка на Генеральный план не корректна, информация о «Реализация проекта 
генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сроки «первая очередь строительства — 
до 2017 года» в нормативном документе отсутствует. 

Не принимается. 
Сроки реализации и прогнозные показатели генерального плана 
взяты из пояснительной записки «Генеральный план городского 
округа. Положения о территориальном планировании» (Прило-
жение №1 к решению городского собрания города Южно-Саха-
линска 0т 04.07.2012 №603/38-12-4), разд. IV «Основные технико-
экономические показатели генерального плана», предоставлен-
ной в 2019 году Департаментом Архитектуры и Строительства в 
составе исходных данных для разработки схемы теплоснабже-
ния. 

4 
Страница 23, абзац 5 - ссылка на Генеральный план не корректна, информация о «Прогнозных показателях 
генерального плана и заложенных темпах их изменения представленных в таблице 2.3» (в том числе дан-
ные таблицы 2.3) в нормативном документе отсутствует. 

Не принимается. 
См. объяснение к п. 3. 

5 
Страница 23, абзац 6 - ссылка на Генеральный план не корректна, информация о прогнозе и темпах роста 
населения города Южно-Сахалинска в нормативном документе отсутствует. 
 

Не принимается. 
См. объяснение к п. 3. 

6 
Страница 24, абзац 1 - ссылка на Генеральный план не корректна, информация о «по данным генерального 
плана к 2027 году составляет около 28 м2/чел (с экстраполяцией к 2034 году должна составить 30,7 м2/чел)» 
в нормативном документе отсутствует. 

Не принимается. 
См. объяснение к п. 3. 

7 
Страница 68, таблица 2.9 - данные о прогнозах, жилищного фонда в строках 1 и 4 не соответствуют инфор-
мации указанной в разделе 2, пункта 2.1 Генерального плана. 

Просьба пояснить, какой именно документ имеется в виду с «ин-
формацией, указанной в разделе 2, пункта 2.1 Генерального 
плана». 

8 
Имеются технические ошибки в части отображения единиц измерений данных существующего и прогнози-
руемого количества жилой площади, например: страница 21, таблица 2,2 в столбце «Единица измерения» 
указано тыс. м2, ниже по тексту указано млн. м2. 

Не принимается. 
Разрядность (порядок) указанных величин в таблице и тексте 
коррелируются между собой. 
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Таблица 2.5 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму Департамента архитектуры 

и градостроительства от 05.06.2020 №Слз-22132 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

1 

На рис. 2.7 «Схема территориального деления муниципального образования городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» по проектированным зонам» границы населенных пунктов, входящих в городской округ, 
и границу города отразить в соответствии с утвержденным решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4 генеральным планом городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Принимается. 

2 
Перечень объектов (жилищного и общественно-делового назначения) и их параметры принять в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории (далее — Проект) для города Южно-Саха-
линск. 

Не принимается. 
Замечание носит слишком неконкретный формат изменений 
схемы и не может быть принято к исполнению. 
Представленные проекты планировки территорий сельских по-
селений (Березняки, Новая деревня, Санаторное, Синегорск и 
пр.) подразумевают в подавляющем большинстве автономные 
источники теплоснабжения, и на актуализированную нами на 
2021 год схему теплоснабжения ГО Южно-Сахалинск с точки зре-
ния централизации источников теплоснабжения в целом имеют 
очень малое влияние. К тому же, некоторые перспективные объ-
екты этих поселений, имеющие технические условие на подклю-
чение к централизованным источникам теплоснабжения, учтены 
в данной схеме теплоснабжения. 
Если добавление и/или корректировка перечня объектов жилищ-
ного и общественно-делового назначения с их параметрами, 
находящихся в пределах этих сельских поселений, столь прин-
ципиальны, просьба указать, какие именно перспективные объ-
екты должны быть включены или откорректированы. 
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Таблица 2.6 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму АО «СКК» от 16.06.2020 №12-

3258 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

Утверждаемая часть 

1 Стр. 14, 140. Необходимо исправить опечатку в периоде 2019-2034, указано 209-2034 Замечание принимается. Опечатка исправлена. 

2 Стр. 17, 208. Необходимо исправить опечатку в периоде 2019-2034, указано 20189-2034 Замечание принимается. Опечатка исправлена. 

3 

Стр. 22. Текст «Согласно форме федерального статистического наблюдения №1 – жилфонд «Сведения о жи-
лищном фонде» города Южно-Сахалинск за 2017 год:». При этом на стр. 33 главы 1 указан другой год: «Согласно 
форме федерального статистического наблюдения №1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» города 
Южно-Сахалинск за 2019 год» 

Замечание принимается. Год исправлен. 

4 
Стр 21.  Схема теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» была разработана в 2011 году ОАО 
«ВТИ», актуализация схемы теплоснабжения была выполнена в 2019 году ООО ИЦ "КалидусСити" и утверждена 
постановлением Администрации города Южно-Сахалинск от 25.07.2019 № 2195-па.  

Замечание принимается. Внесены соответствующие исправ-
ления. 

5 

Сравнение показателей в Схеме ТС и направленные к тарифам на 2021 год. 

№ п/п Наименование Показатели в 
схеме ТС 

Показатели, направ-
ленные к тарифам 

на 2021 год 

1 Покупка тепловой энергии с ТЭЦ-1 1431,64 1420,631 

2 Отпуск т/эн с коллекторов РК 86454 106603 

3 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 5 отсутствует 1466 

4 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 6 323 не подается 

5 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 8 34 129,2 

6 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 10 (СНГ) 13903 13395  

7 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 11 360 664,4 

8 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 12 878 923,2 

9 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 15 (НАЛ) 65277 66673,2 

10 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 16 8389 6989,2 

11 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 17 (СНТ) 9264 8190,3 (рез=68) 

12 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 18 171 133,7 

13 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 19 (ХМТ) 797 не подается 

14 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 20 (ДАЛ) 529 не подается 

15 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 21 1444 1664 

16 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 23 574 957,3 

17 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 26 (НАУКА) 26344 26128 (рез=213,4) 

18 Отпуск т/эн с коллекторов котельной № 28 (ПЦ) 10852 9766,8 

 Всего отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных, в 225596 244647 

Замечание принимается. Внесены исправления в соответству-
ющие документы. 
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№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

том числе: 

 - газовые котельные 199520 217362 

 - жидкотопливные котельные 1766 3316,5 (рез=281,4) 

 - угольные котельные 24310 23687,2 

 
Необходимо привести показатели к уровню тарифа 2021. Покупку тепла в 2021 году надо включить в схему теп-
лоснабжения согласно прилагаемого письма № 5-1833 от 03.04.2020 г., которое также направлялось 14.04.2020 
г. 

6 
Стр. 147-155. Полезный отпуск тепла превышает отпуск в тепловую сеть по котельным № 8, 11, 20. Аналогично 
Глава 10 Таблица 2.9 и Глава 14 Таблица 4.2.   

Замечание принимается. Внесены исправления в соответству-
ющие документы. 

7 

Стр 123. «техническое состояние тепловых сетей ограничивает температуру сетевой воды в подающем трубо-
проводе и приводит к появлению верхней срезки температурного графика;» Повторное замечание, уже направ-
лялось ранее. Указать корректное обоснование ограничения температуры теплоносителя (испытания на расчёт-
ную температуру теплоносителя не проводились). Например, необходимость обеспечения существующих гид-
равлической устойчивости и фактической тепловой нагрузки потребителей, малого числа регулируемых по 
нагрузке тепловых пунктов и, как правило, зависимой элеваторной схеме присоединения тепловых пунктов 

Замечание принимается. Внесены изменения в соответствую-
щие документы 

8 
Стр. 161, Рис. 9.3. На странице указывается, что представлена информация за период 2019-2034 годов, но на 
самом рисунке отмечен период 2019-2034 гг. 

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния  

9 
Стр. 136, 170, а также Глава 8. В объемы строительства и реконструкции насосных станций не тепловых сетях 
АО «СКК», необходимо включить мероприятия по реконструкции сетевой насосной РК с заменой ЗРУ, в соответ-
ствии с техническими условиями ТУ-656-658 от 13.09.19, ТУ-665 от 02.10.2019. 

Принимается. Внесены соответствующие изменения. 

10 

В тексте на стр. 24 указано, что в аренде АО «СКК» находится «муниципальная котельная котельная № 28 пери-
натального центра ГБУЗ «Сахалинской областной клинической больницы» (далее котельная № 28 перинаталь-
ного центра) с установленной тепловой мощностью 12,72 Гкал/ч.»  
Перечень на следующей стр. 25 снова включает вновь  текст: «котельная ГБУЗ «Сахалинская областная клини-
ческая больница». Название котельной дублируется, текст на стр. 25 необходимо исключить удалить;  

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

Глава 1, приложение 2 

11 
В приложении №2 Главы 1 используется нумерация тепловых камер и узлов по ИГС «Теплограф», в приложении 
№4 уже используется скорректированный вариант ZuluGIS, переданный в составе исходных данных. Необхо-
димо привести всю нумерацию к виду ZuluGIS.  

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

Глава 1 

12 Стр. 171. По тексту необходимо исправить наименование ОАО «Сахалинэнерго» на ПАО «Сахалинэнрего».  
Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

13 
Стр 41.  Схема теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» была разработана в 2011 году ОАО 
«ВТИ», актуализация схемы теплоснабжения была выполнена в 2019 году ООО ИЦ "КалидусСити" и утверждена 
постановлением Администрации города Южно-Сахалинск от 25.07.2019 № 2195-па. (повторно, не исправлена). 

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 
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№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

14 Стр. 43. Таблица 1.2. В таблицу включен 2019 год, в наименовании не указан 
Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

15 
Стр 45. Первый абзац. «… возможности поставки необходимого количества природного гази, и …» (повторно, не 
исправлена опечатка). 

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

16 

Стр 66. «техническое состояние тепловых сетей ограничивает температуру сетевой воды в подающем трубопро-
воде и приводит к появлению верхней срезки температурного графика;» Необходимо указать корректное обос-
нование ограничения температуры теплоносителя. Например, необходимость обеспечения гидравлической 
устойчивости системы теплоснабжения, существующих гидравлических режимов циркуляции теплоносителя и 
фактической тепловой нагрузки потребителей, малого числа регулируемых по нагрузке тепловых пунктов. При-
менение как правило, зависимой элеваторной схеме присоединения тепловых пунктов, требующих для своей 
работы поддержание высоких перепадов давления на вводах.   

Замечание принимается. Внесены изменения в соответствую-
щие документы 

17 
Стр. 68. «Для того, чтобы исключить повышение расхода сетевой воды (связанного с горячеводной тепловой 
нагрузкой) в зоне до …» Необходимо переформулировать текст, например, «нагрузка централизованного горя-
чего водоснабжения». 

Замечание принимается. Внесены изменения в соответствую-
щие документы 

18 
Стр. 255. Таблица 3.28 – Уровень автоматизации насосных станций.  НС-1:   указано назначение «Повышение 
давления в подающей линии». В насосной установлены насосы ОН (назначение – повышение давления в обрат-
ной линии), повышения давления в подающей линии на станции не осуществляется.  

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния. 

19 
Стр. 326-327. Таблица 6.2- 6.3 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных АО 
«СКК» в 2018 году по фактической и договорной тепловой нагрузке, Гкал/ч. Не учтены данные режимно-наладоч-
ных испытаний 2017 г. по кот. №15, предоставленные в составе исходных данных.  

Вопрос не ясен, в чем не учтено? Режимные карты на котлы 
Buderus за 2017 год в составе исходных данных представлены, 
но их теплопроизводительнсть непонятно в каких единицах 
дана! В 2019 году данный вопрос не возникал. Сформулируйте 
конкретнее или укажите на ошибку 

20 
Стр.281 – требуется приложить расчёт эффективного радиуса теплоснабжения с применёнными исходными дан-
ными. 

Замечание не принимается. Понятия радиуса эффективного 
теплоснабжения, выраженного в км., больше не существует. В 
соответствии с приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212 по 
новой методике (представленной в данном приказе) прово-
дится оценка совокупных затрат и эффекта от подключения 
абонента к источнику тепловой энергии; на основании чего де-
лается вывод о целесообразности или нецелесообразности 
данного подключения. Раздел скорректирован в соответствии 
с данным приказом. 

21 Стр.322, табл. 6.1 – на XIX и XX теплотрассах указывается нагрузка жилфонда, которого там нет. 
Замечание принимается, нагрузка поправлена, но только на 
2019 год (в таблице 2020). На XIX есть один жилой новый дом! 

22 
В главе первой на стр. 87-88 (таб.2.2.4-2.2.5) необходимо исправить период на 2015-2019; в разделе 2.2.10 ис-
править опечатку в фразе «на 2017, 20178, 2019 годы». 

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния, опечатка исправлена 

23 
На стр 121, 201 исключить котельную 9-2, на стр.290 "Действующие нормативы потребления коммунальных услуг 
по отоплению  (и горячему водоснабжению - исключить). 

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

24 
На стр.139,387 стоят потери не соответсвующие фактическим за 2019 год, стр. 393 таб. 10,8 "Калькуляция  затрат 
АО "СахГЭК" на 2013 год, хотя указана расшифровка ТО АО "СКК".  Был ли товарный отпуск АО "СКК" на 2021 
год учтен с учетом новых нормативов на подогрев? 

Замечание принимается частично:  

 расшифровка ТО АО "СКК" заменена на АО «СахГЭК»; 

 потери в таблице 3.1 на стр. 140 приняты по данным 1-ТЭП; 
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№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

 Потери в таблице 10.4 соответствуют данным ПТО ФАЙЛ от 
12.03.2020 г. «баланс тепла, топливо, наработка котлов факт 
2019» - 386,7117 тыс.Гкал; 

 "Был ли товарный отпуск АО "СКК" на 2021 год учтен с учетом 
новых нормативов на подогрев – да.  

Глава 2 

25 В главе второй на стр. 32 таб 2,5 2,6 необходимо поправить нумерацию строк. 
Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния. 

Глава 12 

26 В главе 12 стр 44 таб. 5.1 и соответственно в главе 14 стр 12 из какого источника получены данные за 2019 год? 
Исходные данные – АО «СКК», промежуточные данные и ре-

зультаты расчета – экспертная оценка разработчика 
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Таблица 2.7 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму ПАО «Сахалинэнерго» от 

17.06.2020 №С/Э-1-19-1030 

№ замеча-
ния 

Замечание Ответ на замечание 

1 
Стр. 28. По тексту «Данные об установленной и располагаемой электрической мощности по состоянию на конец 
2018 года представлены в таблице 1.2». Считаем необходимым исправить 2018 год на 2019, т.к. в заголовке таблицы 
1.2 указан 2019 год. 

Замечание принимается. Опечатка исправлена. 

2 

В разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель» прогноз приро-
ста тепловой нагрузки сформирован прежде всего на основании заявок на технологическое присоединение, подан-
ных потребителями в АО «СКК». Данные заявки не являются показательными, т.к. в них указывается максимально 
потребляемая нагрузка, к тому же не все поданные заявки в итоге приводят к подключению объектов. Статистика 
последних лет показывает, что, несмотря на прогнозы по увеличению спроса не тепловую энергию, отпуск с коллек-
торов ОП «Южно- Сахалинская ТЭЦ-1» колеблется на одном уровне и не возрастает. 

Замечание не принимается. Прогноз спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель разработан в соот-
ветствии с требованиями Приказа Министерства энерге-
тики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Мето-
дических указаний по разработке схем теплоснабжения". 
Для определения фактических тепловых нагрузок в схеме 
анализируются архивы показания приборов учета отпуска 
тепла 

3 
На стр. 107 приведены не актуальные сроки замены турбин после исчерпания их индивидуального ресурса. Пред-
лагаем следующие сроки замены турбин: ТА-1 не ранее 2032 года; ТА-2 не ранее 2031 года; ТА-3 не ранее 2034 
года. 

Замечание принимается. Внесены соответствующие из-
менения. Но необходимо отметить, что сроки замены тур-
бин ТА-1 в 2029 году; ТА-2 в 2030 года; ТА-3 в 2029 году 
предложены ПАО «Сахалинэнерго» для внесения схему 
теплоснабжения в 2019 году и обозначены в утвержден-
ной Схеме теплоснабжения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» (актуализация на 2020 год). 

4 

На стр. 114-115 указано, что строительство котельной «Южная» позволит уменьшить вредные выброса в атмо-
сферу, что улучшит экологическое состояние в городе. Данный вывод не соответствует действительности, т.к. в 
оборудование Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 эксплуатируется на газе, при этом после перевода на газ электростанции 
выбросы значительно снизились. При этом после ввода в эксплуатацию новой котельной возникнет дополнительное 
потребление газа данным объектом, а на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 потребление газа не снизится, т.к. выработка 
электрической энергии будет производится в том же объеме, что и до снижения отпуска тепловой энергии. Просим 
исключить данный вывод, т.к. он не подкреплен расчетами. То же самое касается и повышения экономичности си-
стемы централизованного теплоснабжения. Новый источник приведет к возникновению затрат на содержание дан-
ного объекта, что с большой долей вероятности приведет к увеличению тарифа. Строительство котельной позволит 
только улучшить качество тепловой энергии для потребителей южной части города, и, возможно, надежность. 

Замечание не принимается. Вы правы только относи-
тельно ТЭЦ т.к. отпуск тепла от ТЭЦ не изменяется. Но 
данный вывод сделан по причине переключения на новую 
котельную «Южная» потребителей существующей уголь-
ной котельной №371 МО РФ со значительным расходом 
топлива и низким КПД котлов. 

5 

Стр. 123. По тексту: «Техническое состояние тепловых сетей ограничивает температуру сетевой воды в подающем 
трубопроводе и приводит к появлению верхней срезки температурного графика». Какие именно параметры техни-
ческого состояния и каких конкретно тепловых сетей ограничивают температуру сетевой воды? Верхняя срезка тем-
пературного графика появилась в период дефицита тепловой мощности и гидравлических параметров на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1. Затем верхняя срезка искусственно понижалась со стороны АО «СКК» для снижения потерь по 
сетям с неудовлетворительной изоляцией. После ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей на Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1, которые позволили увеличить установленную тепловую мощность и поднять «гидравлику», по-
явилась возможность работать по температурному графику без срезки. Если техническое состояние тепловых сетей 

Замечание принимается. В текст внесены дополнения 
причин необходимости верхней срезки.  
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№ замеча-
ния 

Замечание Ответ на замечание 

ограничивает температурный график, то их необходимо приводить в соответствие (ремонтировать, реконструиро-
вать). В случае наличия нормативного документа, регламентирующего снижение температурного графика, то необ-
ходимо представить данный документ в качестве аргумента. Если обосновывающие документы отсутствуют, то дан-
ную причину наличия верхней срезки необходимо исключать. Так как температурный график задается на среднесу-
точную температуру, то срезка будет образовываться сама, т.к. среднесуточная температура в г. Южно- Сахалинске 
редко складывается ниже -17 °С. 

6 
Стр. 124-126. На рисунках 6.1 и 6.3 приводятся данные за отопительный период 2018 года. Считаем необходимым 
актуализировать графики по факту прошедшего отопительного периода. Иначе данные графики полностью иден-
тичны имеющимся в действующей редакции схемы теплоснабжения. 

Замечание принимается. Внесены изменение дат в тек-
сте, графики уже были приведены за 2019 год. 

7 
Стр. 126. Почему температурный график по Ду-800 представлен только с учетом работающей районной котельной 
и не представлен для случая работы только Южно-Сахалинской ТЭЦ-1? Прошу представить в данной главе оба 
графика. 

Замечание не принимается. Разработка температурных 
графиков в объем схемы теплоснабжения не входит.  

8 
В разделе 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» невозможно проверить перечень 
тепловых сетей, планируемых к реконструкции в связи с отсутствием обосновывающих материалов к данному раз-
делу. 

Перечень тепловых сетей, планируемых к реконструкции 
приведен в обосновывающих материалах к схеме тепло-
снабжения Глава 8 «Предложения по строительству и ре-
конструкции тепловых сетей» 

9 

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы». В связи с некорректным прогнозирование прироста тепловой 
нагрузки (п. 2 настоящего документа) прогнозные показатели топливно-энергетического баланса (таблица 9.1) также 
спрогнозированы неверно. Информация, представленная в данной таблице, является основанием для принятия 
РЭК Сахалинской области тарифных решений. Отклонение от наиболее вероятного сценария может привести к 
убыткам компаний для которых этот прогноз сформирован. С учетом согласованного с АО «СКК» и направленного 
в составе заявки на тарифное регулирование в РЭК Сахалинской области объема покупки тепловой энергии от 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на 2021 г. (1420,631 тыс.Гкал), а также с учетом статистики отпуска тепловой энергии с 
генерирующего объекта ПАО «Сахалинэнерго», предлагаем использовать согласованный баланс (прилагается). 

Замечание принимается. Внесены изменяя в соответству-
ющие документы. 
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№ замеча-
ния 

Замечание Ответ на замечание 

10 
В таблице 9.1 необходимо скорректировать в названии год: 209 исправить на 2019. ГТУ энергоблок № 4 повторяется 
в таблице 2 раза. Во втором случае речь идет о ГТУ энергоблока № 5. 

Замечания принимаются. Внесены соответствующие из-
менения. 

11 

Раздел 9. «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». Согласно п.5 Пра-
вил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 1111 РФ от 01.12.2009 № 
977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» инвестиционные программы субъектов элек-
троэнергетики, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов, содержащих мероприятия по строи-
тельству (реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов тепловой мощности) источников теплоснабже-
ния и (или) строительству тепловых сетей (за исключением мероприятий по строительству тепловых сетей от суще-
ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения теп-
лопотребляющих установок потребителей, которые содержатся в качестве его обязательства по выполнению таких 
мероприятий в договорах о подключении к системам теплоснабжения), утверждаются при условии, если целесооб-
разность реализации указанных мероприятий обоснована в схеме теплоснабжения соответствующего городского 
округа, поселения или города федерального значения, утверждаемой в соответствии с требованиями к порядку раз-
работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". 
Указанные проекты в составе инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» отсутствуют. Проекты, учтенные в 
таблице 10.1, также не подразумевают увеличение тепловой мощности. В этой связи просим исключить из проекта 
схемы ТС мероприятия инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», как не влияющие на теплоснабжение 
потребителей и не подразумевающие увеличение установленной мощности. Отражение в схеме теплоснабжения 
лишь части мероприятий из инвестиционной программы создают препятствия при утверждении программы в 
Минэнерго РФ. 

Замечание принимается. Внесены соответствующие из-
менения, по согласованию с работниками ПОА «Саха-
линэнерго» 

12 
Стр. 216. Таблицу 15.2 необходимо скорректировать по итогам корректировки раздела 8. «Перспективные топлив-
ные балансы». 

Замечание принимается. Внесены соответствующие из-
менения. 
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Таблица 2.8 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы 

теплоснабжения по письму Департамента архитектуры и градостроительства от 05.06.2020 №681-026/010 

№ заме-
чания 

Замечание Ответ 

1 

Во исполнение пункта 1.1 Протокола №П-00041/А от 
13.05.2020 совещания по актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения, газоснабжения с учетом микрорайо-
нов новых застроек Северный городок и Уюновка, Департа-
мент архитектуры и градостроительства города Южно-Са-
халинска сообщает, о необходимости внесения изменений 
в схему теплоснабжения с учетом планируемого строи-
тельства жилья на перспективных площадках «Северный 
Городок» (до 600 тыс. м. кв. жилья) и Уюн (до 300 тыс. кв. м. 
жилья) 

 

Замечание принимается частично. 
 
В Главе 2 на стр. 25 в тексте добавлена следую-
щая информация: 
«В микрорайонах новых застроек Северный го-
родок и Уюновка планируется строительство жи-
лья на перспективных площадках «Северный го-
родок» и «Уюн» до 600 тыс. м2 и до 300 тыс. м2 
соответственно. По мере разработки детализа-
ции этих застроек в плане этапности (сроков ре-
ализации), конкретной пообъектной эксплика-
ции планировок, этажности и теплотехнических 
параметров (тепловые нагрузки отопления, вен-
тиляции и ГВС) данные перспективные пло-
щадки будут включены в схему теплоснабжения 
ГО «Город Южно-Сахалинск» при следующей 
актуализации». 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)  
ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 64401.ОМ-ПСТ.017.000 30 

Таблица 2.9 - Таблица замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения по письму АО «СКК» от 19.06.2020 №12-
3355 

№ замеча-
ния 

Замечания Ответы на замечания 

Глава 13 

1 

Целевые значения ключевых показателей включаются в Главу 13 в ценовых зонах теплоснабжения, к которым 
не относится МО ГО «Город Южно-Сахалинск». Необходимо заменить формулировку «показатели развития 
систем теплоснабжения …» на «индикаторы…», в соответствии с разделом XIV Методические указания по 
разработке схем теплоснабжения.  
 

Принимается. Внесены соответствующие изменения 

Утверждаемая часть и Главы 4 и 7 

2 

В Утверждаемой части и Главах 4, 7 обосновывающих материалов отсутствует информация по присоединен-
ной перспективной тепловой нагрузке новой газовой котельной с. Березняки, строящейся севернее существу-
ющей котельной №16. Планируется переключение существующей тепловой нагрузки от угольной котельной 
№16 и новые присоединения по направленным ранее техническим условиям 726-ТУ от 17.02.2020 (Детский 
сад) и 744-ТУ от 13.03.2020 (Водозабор). Также, от новой газовой или дополнительной газовой котельной пла-
нируется подключить перспективную застройку многоквартирных малоэтажных жилых домов в северной части 
с. Березняки. Материалы по данному вопросу направлена по эл. почте на адрес: caliduscity@mail.ru.    

Замечание принимается. Внесены соответствующие измене-
ния 

Утверждаемая часть и Глава 8 

3 

3. Утверждаемая часть, стр 136, 170, а также Глава 8. В объемы строительства и реконструкции насосных 
станций на тепловых сетях АО «СКК», необходимо включить мероприятия по реконструкции сетевой насосной 
РК с заменой ЗРУ, в соответствии с  техническими условиями ТУ- 656-658 от 13.09.19, ТУ-665 от 02.10.2019. 
Период реконструкции 2021-2022 год. 
Таблица 1. Объемы строительства и реконструкции насосных станций на тепловых сетях АО «СКК» 

Наименование насосной станции, 
вид мероприятия 

Месторасположе-
ние объекта 

Год строительства/ 
реконструкции 

Затраты с 
НДС, 

тыс.руб 

Модернизация закрытого распреде-
лительного устройства 6кВ Районной 
котельной АО «СКК» 

г. Южно-Сахалинск, 
ул. Бумажная, 26 

2021 42500 

2022 42500 

Реконструкция сетевой насосной 
станции РК в г. Южно-Сахалинск 

 г. Южно-Сахалинск, 
ул. Бумажная, 26 

2021 25000 

2022 25000 

    
 

Принимается. Внесены соответствующие изменения. 

4 

 В Утверждаемой части и Главе 8, необходимо включить мероприятия по восстановлению тепловой изоляции 
сети воздушной прокладки теплосети, с целью доведения технических характеристик системы 
теплоснабжения до нормативных эксплуатационных параметров. Выполнение работ на участке надземной 
прокладки теплотрассы с восстановлением тепловой изоляции предоставлено в таблице     
 

№  
п/п  

№ 
тепло

Наименование участка 
теплосети 

Расположение 
 участка ТС 

Услов-
ный 

Протя-
жен-

Год ре-
констру 

За-
траты 

Принимается. Внесены соответствующие изменения. 
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-
трасс

ы 
  

Начальная 
точка 

Конечная 
точка 

диа-
метр, мм 

ность 
участка 
ТС, м 

кции с НДС, 
тыс. 
руб 

1 VII 
Коллектор-
ная ТЭЦ-1 

ОП-53 
г. Южно-Сахалинск, пер. 
Украинский - ул. Украин-
ская (инв.№  0003252) 

800 574 2020 

112 2 XVIII Уз-1-2 7Уз-2  

г. Южно-Сахалинск, от 
коллекторной ТЭЦ-1до 
ул. Пионерской (инв.№  

011001) 

1000 700 2020 

3 XIX ОП-55 19Уз-7  
г. Южно-Сахалинск, от  

ТЭЦ-1 до ул.  Серебрян-
ных вод (инв.№  011032) 

500 1021 2020 

4 VII ОП-53 ОП-87  
г. Южно-Сахалинск, пер. 
Украинский-ул. Украин-
ская (инв.№  0003252) 

800 441 2020 

130 

5 XII НС-1 ОП-19  
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Крайняя (инв.№  
011010) 

400 193 2020 

6 XI 
01-11-ТК-5 
(11ТК-5) 

НС-6 

от 01-11-ТК-5, располо-
женной по адресу: г. 

Южно-Сахалинск, от пр. 
Мира до НС-6 по ул. 

Лесной (инв.№  011011) 

400, 300 840 2020 

7 XXVII 
01-17-ТК-

уз.6 
01-27-ТК-

уз.1а 

г. Южно-Сахалинск, от 
теплотрассы №ХVII по 
ул. Украинской до п. 

Весна (инв.№  011022) 

150 220 2020 

8 V 
01-05-ТК-

уз.6 
01-05-ТК-

уз.2  

г. Южно-Сахалинск, от 
ул. Карьерной  до ул. 

Ленина (инв.№  002353) 
400 468 2020 

9 XVIII 7Уз-2 
ж.д №49 по 
ул.Карьер-

ной 

г. Южно-Сахалинск, от  
ул. Пионерской до ж.д 
№49 по ул. Карьерной 

(инв.№  011001) 

1000 301 2020 

10 XVII 
01-17-ТК-

уз.2  
опуск по 

ул.Ленина 

: г. Южно-Сахалинск, от 
НС-1 по ул. Долинской 
до ул. Ленина (инв.№  

011017) 

500 420 2020 
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5 

В соответствии с п. 6.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», выбор системы теплоснабжения объектов 
производится на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения. Необходимо 
зафиксировать в составе «Схемы» разделение зон подключения, в зависимости от утверждаемой схемы 
присоединения. Схему с указанием зон теплоснабжения г. Южно-Сахалинск от ТЭЦ-1, прилагаем 

Замечание принимается с комментариями. По причине нужной 
и наглядной информации в соответствующую главу внесены 
дополнения. 
Но в п. 6.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» под выбор си-
стемы теплоснабжения объекта подразумевается к какой си-
стеме теплоснабжения объект будет подключен по независи-
мой или зависимой схеме . Понятие системы теплоснабжения 
согласно Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ  
14) система теплоснабжения - совокупность источников тепло-
вой энергии и теплопотребляющих установок, технологически 
соединенных тепловыми сетями 
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ПРИЛОЖЕНИЯ «ПОСТУПИВШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

А. Письмо АО «СКК» от 08.05.2020 №12-2388 
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Б. Письмо АО «СКК» от 18.05.2020 №12-2522 
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